mgr inz. Kazimierz Ordeckl '
ul. Batalionéw Chtopskich 6  23-400 Bitgoraj  tel. (084) 686-51-06, 688-01-47

PROTOKOL POMIAROW
ELEKTRYCZNYCH —
NR 02/SOK/02/2019

BOKSY MAGAZYNOWE

NA SUROWCE WTORNE
BUDOWA INSTALACJI
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH ODPADOW KOMUNALNYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
KORCZOWIE K.BILGORAJA

POMIARY SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

POMIARY REZYSTANCI IZOLACIH INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

BADANIE WYLACZNIKA ROZNICOWOPRADOWEGO

POMIARY NATEZENIA OSWIETLENIA

POMIARY REZYSTANCII UZIEMIENIA INSTALACII
ODGROMOWEJ

ZLECAJACY:
Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej SP. Z O.0.
ul. t.akowa 13
23-400 Bitgoraj

Data wykonania:
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" Opis pomiardw: o h

1. Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do istniejacych w czasie
normalnej pracy.

2. Zapoznano si¢ z ukiadem instalacji i rodzajem zabezpieczen.
Uklad sieci TN-S:

wylaczniki nadpradowe;

wylacznik roznicowopradowe;

|

3. Wykonano pomiary impedancji petli zwarcia oraz czasu szybkiego
wylgczenia zasilania poszczegolnych gniazd i urzadzen,
Wykonano pomiar rezystancji izolacji poszczegolnych obwodow,
Przeprowadzono badanie wytacznikéw réznicowopradowych,
Wykonano pomiary natezenia o$wietlenia,
Wykonano pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej,

4. Dokonano ogledzin potaczen, oznaczen przewoddéw, zewngtrznego stanu
technicznego zabezpieczen i rozdzielnicy. Sprawdzono wykonanie
polaczenia przewodu PE w gniazdach oraz urzadzeniach.

5. Ocena wynikéw pomiaréw i ogledzin jest pozytywna, instalacja nadaje sie
do eksploataciji.

Pomiary wazne 5 lat. Nastepne pomiary wykonac do 15 luty 2024r.
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: ey Kazi‘mierzOrdeckl -
ul. BCI'I’G|IOHOW Chiopskich 6 = 23-40Q0 Bilgoraj  tel. (084) 686-51-06, 688-01-47

PROTOKOE, POMIAROW
- ELEKTRYCZNYCH
NR 02/S0K/02/2019

BOKSY MAGAZYNOWE

NA SUROWCE WTORNE
BUDOWA INSTALACJI
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH ODPADOW KOMUNALNYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
KORCZOWIE K.BILGORAJA

SPRAWDZENIE GEOWNEGO WYLACZNIKA
PRZECIWPOZAROWEGO PRADU

ZLECAJACY:
EEEEESSsseee pryadsicbiorstwo Gospodarki
Komunalnej SP. Z 0.0,
ul. takowa 13
23-400 Bitgoraj

Data wykonania:
15 Ity 2019,
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i __ " Opis pomiardw:

1. Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do istniejacych w czasie
normalnej pracy.

2. Zapoznano sig z uktadem instalacji i rodzajem zabezpieczen.
Uklad sieci TN-S:

wylgezniki nadpradowe; _

wylgczniki réznicowopradowe;

3. Dokonano sprawdzenia gléwnego wyltacznika przeciwpozarowego pradu,

4. Dokonano ogledzin polaczen, oznaczen przewoddw, zewnetrznego stanu
technicznego zabezpieczen 1 rozdzielnicy. Sprawdzono wykonanie
polaczenia przewodu PE w gniazdach oraz urzadzeniach.

. Ocena wynikéw pomiaréw i ogledzin jest pozytywna, instalacja nadaje sie
do eksploataciji.

wn

Pomiary wazne | rok. Nastepne pomiary wykonaé do 15 luty 2020r.
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mgr inz. Kazimierz Ordecki :
ul. Bataliondw Chtopskich 6  23-400 Bitgoraj  tel. (084) 686-51-06, 688-01-47

PROTOKOL, POMIAROW
ELEKTRYCZNYCH
NR 05/SOK1/02/2019

BUDOWA INSTALACJI
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH ODPADOW KOMUNALNYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE ZAKELADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
KORCZOWIE K.BIEGORAJA

SPRAWDZENIE DZIALANIA SYSTEMU
SYGNALIZACJI ALARMU POZARU SAP

ZLECAJACY:
Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej SP. Z O.0.
ul, tgkowa 13
23-400 Bitgoraj

" Data wykonania:
o 15 luty 2019r.
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Opis pomiaréw:

1. Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do istniejacych w czasie
normalnej pracy.

2. Zapoznano si¢ z ukladem instalacji i rodzajem zabezpieczen.
Uklad sieci TN-S:

- wylgezniki nadprgdowe;

- wylacznik réznicowopradowe;

- wylaczniki silnikowe;

- bezpieczniki mocy

3. Dokonano sprawdzenia systemu sygnalizacji alarmu pozaru SAP.

4. Dokonano ogledzin potaczen, oznaczen przewodow, zewnetrznego stanu
technicznego zabezpieczen 1 rozdzielnicy. Sprawdzono wykonanie
potaczenia przewodu PE w gniazdach oraz urzadzeniach.

. Ocena wynikéw pomiardéw i ogledzin jest pozytywna, instalacja nadaje sig
do eksploatacji. '

wn

Pomiary wazne 1 rok. Nastepne pomiary wykonac do 15 luty 2020r.
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o mgr inz. Kazimierz Ordecki |
ul. Bataliondw Chiopskich 6 ~ 23-400 Bitgoraj  tel. (084) 686-51-06, 688-01-47
PROTOK()L POMIAR()W
T"ELEKTRYCZNYCH -
NR 01/SOK1/02/2019

R - I _""-xth‘—--- -_'f=j, = s ey S NP L ey TR s e

BUDYNEK

SOCJALNO-BIUROWY
'BUDOWA INSTALACJI
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH ODPADOW KOMUNALNYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
KORCZOWIE K.BIL.GORAJA

SPRAWDZENIE GEOWNEGO WYELACZNIKA
PRZECIWPOZAROWEGQO PRADU

POMIARY NATEZENIA AWARYJNEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO

- POMIARY CZASU DZIALANIA AWARYINEGO
OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO

e s FLECAJACY:
Przedsiebiorstwo Gospodarki

Komunalnej SP. Z O0.0.
ul. Ltgkowa 13
23-400 Bitgoraj

Data wykonania:

15 luty 2019r.
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1. Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do istniejacych w czasie

normalnej pracy.

2. Zapoznano si¢ z uktadem instalacji i rodzajem zabezpieczen.
Uklad sieci TN-S:

4,

wylaczniki nadpradowe; ,
wylacznik réznicowopradowe;
wylaezniki silnikowe;

Dokonano sprawdzenia gtéwnego wylacznika przeciwpozarowego pradu,
Wykonano pomiary natgzenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

Wykonano pomiary czasu dziatania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Dokonano ogledzin potaczen, oznaczen przewoddw, zewnetrznego stanu

technicznego zabezpieczenn i rozdzielnicy, Sprawdzono wykonanie
potaczenia przewodu PE w gniazdach oraz urzadzeniach.

. Ocena wynikéw pomiardw i ogledzin jest pozytywna, instalacja nadaje sig
do eksploatacji.

Pomiary wazne 1 rok. Nastepne pomiary wykona¢ do 15 luty 2020r.
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T mgrlniKazimie
ul. Bu’rahonow Chiopskich 6  23-400 Bitgoraj

PROTOKOE, POMIAROW

~ ELEKTRYCZNYCH
NR 01/SOK/02/2019

BUDYNEK
SOCJALNO-BIUROWY
BUDOWA INSTALACJI

MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH ODPADOW KOMUNALNYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W

KORCZOWIE K.BILGORAJA

tel. (084) 686-51-06, 688-01-47

POMIARY SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

POMIARY REZYSTANCIH IZOLACII INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

BADANIE WYEACZNIKA ROZNICOWOPRADOWEGO

POMIARY NATEZENIA OSWIETLENIA

POMIARY REZYSTANCII UZIEMIENIA INSTALACII
ODGROMOWE]

ZLECAJACY
Przedsiebiorstwo Gospodarki -
Komunalnej SP. Z 0.0,
ul. Ltgkowa 13
23-400 Bitgoraj

Data wykonania:
i ”151uty2019r; o




I. Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do 1stmeJaLcych W czasie
normalnej pracy

2. Zapoznano si¢ z uktadem instalacji i rodzajem zabezp1eczen
Uklad sieci TN-S:

~  wylaczniki nadpradowe;

wylacznik réznicowopradowe;

wylaczniki silnikowe;

3. Wykonano pomiary impedancji petli zwarcia oraz czasu szybkiego
wylaczenia zasilania poszczeg6lnych gniazd i urzadzen,
Wykonano pomiar rezystancji izolacji poszczegélnych obwod6w,
Przeprowadzono badanie wylgacznikéw roznicowopradowych,
Wykonano pomiary natezenia o§wietlenia,
Wykonano pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej,

4. Dokonano ogledzin polaczen, oznaczen przewodéw, zewnetrznego stanu
technicznego zabezpieczenn i rozdzielnicy. Sprawdzono wykonanie
polaczenia przewodu PE w gniazdach oraz urzadzeniach.

5. Ocena wynikow pomiardw i ogledzin jest pozytywna, instalacja nadaje sie

do eksploatacji.

" Pomiary wazne 5 lat. Nastepne pomiary wykonaé do 15 luty 2024r.
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mgr inz. Kazimierz Ordecki
ul. Bataliondw Chlopskich 6  23-400 Bitgora]  tel. (084) 686-51-06, 688-01-47

PROTOKOL POMIAROW
ELEKTRYCZNYCH
NR 03/SOK1/02/2019

BIOREAKTORY Z

WENTYLATOROWNIA 1 BIOFILTREM
BUDOWA INSTALACJI
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH ODPADOW KOMUNALNYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
KORCZOWIE K.BILGORAJA

SPRAWDZENIE GEOWNEGO WYEACZNIKA
PRZECIWPOZAROWEGO PRADU

POMIARY NATEZENIA AWARYINEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO

POMIARY CZASU DZIALANIA AWARYINEGO
OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO

ZLECAJACY:
Przedsiehiorstwo Gospodarki
Komunalnej SP. Z 0.0.
ul. Lakowa 13
23-400 Bilgoraj

Data wykonania:
.. 15 Iuty 2019r.

Houon

Materialon

el (84) 685~



Opis pomiardw:

1. Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do istniejacych W czasie
normalnej pracy.

2. Zapoznano si¢ z uktadem instalacji i rodzajem zabezpieczen.
Uklad sieci TN-S:

- wylgczniki nadpradowe;

- wylgeznik réznicowopradowe;

3. Dokonano sprawdzenia gléwnego wylacznika przeciwpozarowego pradu,
Wykonano pomiary natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
Wykonano pomiary czasu dziatania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

4. Dokonano ogledzin polaczen, oznaczen przewoddw, zewngtrznego stanu
technicznego zabezpieczenn i rozdzielnicy. Sprawdzono wykonanie
potaczenia przewodu PE w gniazdach oraz urzadzeniach.

5. Ocena wynikéw pomiaréw i ogledzin jest pozytywna, instalacja nadaje sig
do eksploatacji.

Pomiary wazne 1 rok. Nastgpne pomiary wykonaé do 15 luty 2020r.
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URTOWNIRHATER
mgr inz. Kazimierz Ordecki
ul. Bataliondw Chtopskich 6  23-400 Bilgoraj  tel. (084) 686-51-06, 688-01-47

PROTOKOYL, POMIAROW
ELEKTRYCZNYCH
NR 03/SOK/02/2019

BIOREAKTORY Z

WENTYLATOROWNIA I BIOFILTREM
BUDOWA INSTALACJI
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH ODPADOW KOMUNALNYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
KORCZOWIE K.BILGORAJA

POMIARY SKUTECZNOSCI QCHRONY OD PORAZEN
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

POMIARY REZYSTANCII JZOLACJI INSTALACII
ELEKTRYCZNE]

BADANIE WYELACZNIKA ROZNICOWOPRADOWEGO

POMIARY NATEZENIA OSWIETLENIA

POMIARY REZYSTANCII UZIEMIENIA INSTALACII
ODGROMOWEJ

ZLECAJACY:

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej SP. Z 0.0.
ul. Lakowa 13
23-400 Bitgoraj
Data wykonania:

(4 L 45 luty 2019r. 55
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Opis pomiardw:

1. Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do istniejacych w czasie
normalnej pracy.

2. Zapoznano si¢ z uktadem instalacji i rodzajem zabezpieczen.
Uklad sieci TN-S:

- wylaezniki nadpradowe;

- wylacznik réznicowopradowe;

3. Wykonano pomiary impedancji petli zwarcia oraz czasu szybkiego
wylaczenia zasilania poszczegolnych gniazd i urzadzen,
Wykonano pomiar rezystancji izolacji poszczegdlnych obwodow,
Przeprowadzono badanie wytgcznikdw réznicowopradowych,
Wykonano pomlary natezenia oswietlenia,
Wykonano pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej,

4. Dokonano ogledzin polaczen, oznaczen przewodéw, "Zewngtrznego stanu
technicznego =zabezpieczenn 1 rozdzielnicy. Sprawdzono wykonanie
potaczenia przewodu PE w gniazdach oraz urzadzeniach.

5. Ocena wynikéw pomiaréw i ogledzin jest pozytywna, instalacja nadaje sie
do eksploatacji. ‘

Pomiary wazne 5 lat. Nastepne pomiary wykona¢ do 185 luty 2024r.




mgr inz. Ka2|m|erz Ordeckl
ul. Batalionéw Chiopskich 6  23-400 Bitgoraj  tel. (084) 686-51-06, 688-01-47

_PROTOKOL. POMIAROW
ELEKTRYCZNYCH
NR 04/SOK1/02/2019

HALA SEGREGACJI ODPADOW
BUDOWA INSTALACJI
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA
ZMIESZANYCH ODPADOW KOMUNALNYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
KORCZOWIE K.BILGORAJA

SPRAWDZENIE GEOWNEGO WYEACZNIKA
PRZECIWPOZAROWEGO PRADU

POMIARY NATEZENIA AWARYINEGO OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO ~

POMIARY CZASU DZIALANIA AWARYINEGO
OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO

ZLECAJACY:
Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej SP. Z O.0.
ul. takowa 13
23-400 Bitgoraj

Data wykonania:

151u 2019r.
tye: F‘ E A




1

2

Opis pomiarow:

. Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do istniejacych w czasie
normalnej pracy.

. Zapoznano si¢ z uktadem instalacji i rodzajem zabezpieczen.

Uklad sieci TN-S:

4,

wn

wylaczniki nadpradowe;
wylacznik réznicowopradowe;
bezpieczniki mocy;

Dokonano sprawdzenia gtownego wylacznika przeciwpozarowego pradu,
Wykonano pomiary natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
Wykonano pomiary czasu dziatania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Dokonano ogledzin potaczen, oznaczen przewodow, zewngtrznego stanu
technicznego zabezpieczen 1 rozdzielnicy. Sprawdzono wykonanie
polaczenia przewodu PE w gniazdach oraz urzadzeniach.

. Ocena wynikéw pomiaréw i ogledzin jest pozytywna, instalacja nadaje sig
do eksploatacii.

Pomiary wazne 1 rok. Nastepne pomiary wykona¢ do 15 luty 2020r.
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mgr inz. Kazimierz Ordecki
ul. Batalionéw Chiopskich 6  23-400 Bitgoraj  tel. (084) 686-51-06, 688-01-47

PROTOKOL, POMIAROW
ELEKTRYCZNYCH
NR 04/SOK/02/2019

HALA SEGREGACJI ODPADOW
BUDOWA INSTALACJI
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA

ZMIESZANYCH ODPADOW KOMUNALNYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
KORCZOWIE K.BILGORAJA

POMIARY SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

POMIARY REZYSTANCII [ZOLACJT INSTALACII
ELEKTRYCZNEJ

BADANIE WYLACZNIKA ROZNICOWOPRADOWEGO

POMIARY NATEZENIA OSWIETLENIA

POMIARY REZYSTANCII UZIEMIENIA INSTALACIH
ODGROMOWE]

ZLECAJACY:
Przedsigehiorstwo Gospodarki
Komunalnej SP. Z O0.0.
ul. t.akowa 13
23-400 Bitgoraj

Data wykonania:
1S5 luty 2019r.
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1.

2.

" Opis pomiaréw:

Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do istniejacych w czasie
norinalnej pracy.

Zapoznano si¢ z uktadem instalacji i rodzajem zabezpieczen.

Uklad sieci TN-S:

wylaczniki nadpradowe;
wylacznik réznicowopradowe;
wylgczniki silnikowe;

. Wykonano pomiary impedancji petli zwarcia oraz czasu szybkiego

wylaczenia zasilania poszczegolnych gniazd i urzadzen,
Wykonano pomiar rezystancji izolacji poszczegolnych obwodow,
Przeprowadzono badanie wytacznikéw roznicowopradowych,
Wykonano pomiary natgzenia oswietlenia,

Wykonano pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej,

. Dokonano ogledzin polaczen, oznaczen przewodow, zewngtrznego stanu

technicznego zabezpieczen 1 rozdzielnicy. Sprawdzono wykonanie
potaczenia przewodu PE w gniazdach oraz urzadzeniach.

. Ocena wynikéw pomiardw i ogledzin jest pozytywna, instalacja nadaje si¢

do eksploatacji.

Pomiary wazne 5 lat. Nastepne pomiary wykonad do 15 luty 2024r.




